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BAT : A
RDC (APPT 101)

21/04/2023A
DATE

Attente TPCAttente

Interrupteur DA

Interrupteur V et V

SA

DA

VV

Interrupteur SA

Bouton poussoirBP

VV Platine Video Appartement

TH

Telephonie RJ45

PC 16 A

PCH PC Haute (H 1.10)

32A PC 32 A 

PC 16 A étanche

PC 20 A 

Attente electrique
Attente

BAES    BAEH

 Mise a la terre

VRe  Volet Roulant elec

DET

Sonnerie Paliere

Point Lumineux

Applique

Interrupteur DVVDV

Luminaire Etanche

Hublot detecteur

 Detecteur Mouvement

detecteur

Applique selon CCTP

20A

PC TV/FM/SAT

Hublot detecteur

Reglette SDB

RADIATEUR ELEC

Immeuble OXYGENE

1401 Avenue du Mondial 98
34965 Montpellier Cedex 02
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